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KD 608.16
KS 606.90
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DN
      - 24,3m

 -  -2,2 %

2. Auffangbecken
geschlossen, flüssigkeitsdicht,

doppelwandig, V=2m³
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DN 400   - 54,9m -  -1,1 %

DN 400   - 48,1m -  -1,0 %

DN 400   - 21,0m -  -0,2 %

DN 300   - 47,0m -  -2,0 %

PE 110/200 doppelwandig     - 40,8m
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D
N

 300   - 39,0m
 -  -1,4 %

D
N

 4
00

   
- 4

7,
4m

 - 
 -0

,7
 %

DN 400   - 33,8m -  -0,5 %

DN 400   - 48,7m -  -1,2 %

DN 400   - 54,3m -  -1,1 %
DN 400   - 51,4m -  -0,6 %

Zisterne

SW-I-4
KD 608.08
KS 604.49

SW-I-5.1
KD 608.15
KS 604.56

PE 110/200 doppelwandig     - 35,1m -  -1,0 %

Stauraumkanal DN 2000 PE doppelw.     - 47,2m -  -0,2 %

D
N

 200  PVC
 - 32,1m

 -  -5,4 %

RW-0.4
KD 608.15
KS 606.32

MW-8.1
KD 610.77
KS 608.06

Kontrollrohr

SW-I-2.1
KD 608.23
KS 606.46

RW-5
KD 608.21
KS 605.12

RW-7
KD 608.16
KS 605.32

RW-0.3.1
KD 610.07
KS 607.22

SW-I-2
KD 608.23
KS 606.23

KD 610.54
KS 608.98

MW-9
KD 610.74
KS 607.46

RW-0.3.5
KD 611.97
KS 609.87

MW-11.1A
KD 611.47
KS 609.53

RW-0.1
KD 608.25
KS 604.84

SW-I-1.7
KD 608.26
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RW-4
KD 608.28
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SW-I-1.2
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KS 605.47 SW-I-1.4

KD 608.23
KS 606.04

SW-I-1.2.4
KD 608.28
KS 606.56

SW-I-1.6
KD 608.26
KS 606.58 SW-I-1.8

KD 608.29
KS 607.04

MW-8.2
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KS 608.69

MW-4.1.3
KD 608.09
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SW-I-1.9
KD 608.45
KS 607.23

RS.C
KD 608.20
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RW-7.2
KD 608.15
KS 605.88

SW-I-3.0.A
KD 608.13
KS 606.55

RW-0.5
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MW-10
KD 610.50
KS 607.50

RS.2
KD 608.04
KS 606.45

MW-12
KD 611.98
KS 608.18

MW-8
KD 610.11
KS 607.30

SW-I-3.4
KD 610,86

Pumpensumpf (1. Auffangbecken)
geschlossener Flüssigkeitsdichter.
doppelwandiger StB-Sammelschacht,
DN 2500,  V=1,2m³
Deckel 610.86
Einlauf 609.85
Sohle 608.75

Druckleitung zum
 2. Auffangbecken

Druckleitung zum 2. Auffangbecken

MW14
KD 611,35
KS 608,51 gepl.

RW4
KD 
KS

Stauraumkanal DN 2000 PE doppelw.     - 47,2m -  -0,2 %

DN 2000 PE     - 28,8m -  -0,2 %

DN 2000 PE     - 32,7m -  -0,2 %

DN 2000 PE     - 22,4m -  -0,3 %

DN 2000 PE     - 22,3m -  -0,2 %

DN 2000 PE     - 24,5m -  0,2 %

DN 2000 PE     - 24,6m -  -0,2 %

D
N

 300 StB     - 39,5m
 -  -1,1 %

DN 400 StB     - 22,9m -  -0,8 %DN 600 StB     - 64,9m -  -0,5 %

PE 200/315 doppelw.  - 22,2m -  -1,5 %
PE 200/315 doppelw.  - 23,5m -  -1,6 %

PE 200/315 doppelw.  - 27,6m -  -1,1 % PE 200/315 doppelw.  - 25,9m -  -1,0 %

PE 200/315 doppelw.  - 26,1m -  -1,1 % PE 200/315 doppelw.  - 26,1m -  -1,0 % PE 200/315 doppelw.  - 26,0m -  -1,0 % PE 200/315 doppelw.  - 26,0m -  -0,8 % PE 200/315 doppelw.  - 22,8m -  -0,8 % PE 200/315 doppelw.  - 25,6m -  -0,6 %
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PE 160/280 doppelw.  - 19,7m -  -1,2 % PE 160/280  - 12,7m -  -1,4 %

MW17
06.05.13
Ausschnitt in SP
KD 611,21
KS 609,18 gepl.

3 Kammer Klärgrube
DN 2000
KD  611,20

MW15
KD 611,21
KS 608,80 gepl.

MW-13.3
06.05.13
Ausschnitt in SP
KD 611,50
KS 610,50

SW-I-1.1
KD 608.00
KS 605.13

SW-2.7
KD 610.97
KS 607.87

RW-7.6
KD 610.87
KS 608.17

KD 610.78
KS 608.93

SW-2.6
KD 611.16
KS 606.90RW-7.5

KD 611.10
KS 607.57

MW-13.1
KD 611.92
KS 610.16

MW-8.4
KD ??
KS ??

MW-11.2
KD 611.88
KS 610.43

DN 200 PVC    - 28,0m -  -1,6 %

DN      - 35,5m -  2,5 %

DN 400  StB  - 66,4m -

MW-8.3
KD 611,34
KS n.messb.

MW-11.1
KD 611.51
KS 609.98

SW-I-3.3
KD 611,00

MW-13.2
KD 611.91
KS 610.43

MW16
KD 611,20 gepl.
KS 609,01 gepl.

RS.51
KD 606,46
KS 605,59

Heizwendelanschluss
zum Weiterbau, mit
Endplatte verschlossen!

DN500  PKS

2* Leerrohre DN 160 in KG 2000 ausgeführt

EM5007
KD 611.91
KS 609.55

EM5001
KD 611.46
KS 610.01

KD 610.75
KS 609.44

DN 280    PE     - 40,4m -  -1,5 %

DN 160   PE     - 20,3m -  1 % (gepl.)
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DN 500    PKS      - 32,8m -  -0,5 %
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Wichtiger Hinweis!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die dargestellten Leitungen wurden aus
verschiedenen Quellen erhoben:

 örtlichen Aufnahmen (soweit möglich)

 Angaben und Einmessungen der 
ausführenden Firmen.

 aus Bestandsunterlagen

Bei Grabarbeiten gilt die allgemeine 
Erkundungs u. Sicherungspflicht, sowie 
die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Schutzstreifen.

ZEICHENERKLÄRUNG
Flächen

betonierte Fläche

Stahlplatten auf BetonFläche

Pflaster-Fläche

asphaltierte Fläche

asphaltierte Fläche versiegelt

Gebäude

Grünfläche

abgedichtete betonierte Fläche

Schotterflächen /
nicht versiegelte Fläche

Laubbaum

Zaun

Tanne

Höhenlinie
611.5

Bahngleis (jeweils Schienenmitte)

Bahngleis der Deutschen Bahn

Bahngleis der Firma Schuler

sonstige Planzeichen
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Schmutzwasserleitung mit Angaben über
Haltungslänge, Fließrichtung, Gefälle, 
Durchmesser und Material.

Zuleitung zum Pumpensumpf

Frischwasserleitung mit Schacht 
(teilweise aus Datenbestand übern.)

Strom- ,Telefon- , Steuerleitung
mit Leitungsangaben
(aus Datenbestand übernommen)

DECT-Station

Regenwasserleitung (Dachwasser)
mit Angaben über Fließrichtung

Pumpensumpf mit Angaben über
Beschaffenheit und Fassungsvermögen

Telefonleitung

Schutzrohr

Fernwärme / Warmwasserversorgung

Sauerstoffleitung

Gasleitung

Unterflurhydrant

Folienentwässerung (Emulsion) doppelwandig
mit Fließrichtung
Folienentwässerung (Emulsion) mit Fließrichtung

Leerrohrtrasse mit Kabelzugschacht

Späneabtropfleitung mit Fließrichtung

Hofflächenentwässerung mit Fließrichtung

Lichtmast

Wasserschieber / Wasserschieberschacht

Einlaufschacht ( eckig / rund )

Stromkasten oder Stromverteiler

Kabelschacht ( eckig / rund )

Kanalschacht und Ölabscheider mit Angaben
über Kanaldeckel- und Sohlenhöhe.

Leitungen


